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Usi del Biossido di Cloro

Controllo fouling

Cartiere

Acque potabili

Acque industriali

Fermentazione Etanolo
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Sistemi di generazione ClIO2
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Sistemi di generazione ClIO2

® Reagenti Clorito di Sodio 25-31%(NacClO,)
Acido Cloridrico (HCI)

® Conversione Cloro 80%

6,8 kg/kg CIO,

® Efficienza sistemi generazione 70-90%
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Sistemi di generazione ClIO2

Generatori a Clorito
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Sistemi di generazione ClIO2

® Reagenti Purate®
Acido Solforico 80%

Purate® & una miscela di Clorato di Sodio
(40%) e acqua ossigenata (~ 8%)
disponibile sul mercato dal 1999.

® Conversione Cloro 100%
3,9 kg/kg CIO,
® Efficienza sistema generazione 94-98%

Tirana - 15 Ottobre 2009 6



Sistemi di generazione ClIO2

SVP-Pure® Purate CIO, Generator
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Sinergia Biossido - Cloro

® Sinergia controllo “by-products”

® Sinergia biocida
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Sinergia — controllo “by-products”
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Sinergia — controllo “by-products”
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Sinergia — controllo “by-products”

% Chlorine
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Sinergia — controllo “by-products”
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Sinergia Biocida

“La sinergia e la differenza tra la somma dell’effetto

biocida di ogni singolo disinfettante (calcolato secondo

modello matematico) e 'effetto biocida misurato.

Per essere significativa essa deve superare 0,3 unita log. “

(D. Rittmann)
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